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ЭО - СС план
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ЛистовЛистСтадия

План общежития
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

конвейерная линия

Экспликация:

1 - Розетки двойные
(накладные)

5 - Прокладка кабельных линий
(Стиральная машина, бойлер)
Кабель NYM 3x2.5 (Труба
гофрированная ПВХ с зондом DKC
16)

4 - Прокладка кабельных линий
(Розетки 5 группы в ЩР)  Кабель
NYM 2x2.5 (Труба гофрированная
ПВХ с зондом DKC 16)

6- Прокладка кабельных линий
(свет 4 группы в ЩР)  Кабель
NYM 2x1.5 (Труба
гофрированная ПВХ с зондом
DKC 16)

2 - Выключатели (одинарные,
двойные)

3 - Светильники
7- Датчики дыма и огня Рубеж
ИП 212-142
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