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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

3 План расположения оборудования структурированной кабельной сети  

4 План расположения оборудования системы видеонаблюдения и Wi-Fi  

5 План расположения слаботочных лотков  

6 Структурная схема и схема подключения розеток  

7 Схемы кабельных проходок  

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов    

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документыСсылочные документыСсылочные документыСсылочные документы     

2008г №123-ФЗ 
Федеральный закон от 22.07.2008г «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 
 

№ 384-ФЗ 
Федеральный закон от 30.12.2009. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 
 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.02.2008 N 87 

О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию 
 

ГОСТ 21.406-88    

Проводные средства единой автоматизированной  

системы связи. Обозначения условные графические на 

схемах и планах 

 

РД 78.145-93 

Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ. 

 

ГОСТ Р 51558-2014 

Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

 

ГОСТ Р 21.1101-2013 

Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

 

ГОСТ Р 53246-2008 

Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов 

системы. Общие требования 

 

ПУЭ. Издание 7 Правила устройства электроустановок. Издание 7.  

 Прилагаемые документыПрилагаемые документыПрилагаемые документыПрилагаемые документы  

231221-2-CC.С Спецификация оборудования и материалов  

231221-2-CC Таблица подключений  

Рабочая документация разработана с соблюдением действующих экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность эксплуатации 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Главный инженер проекта                   Кирсанов Д.В.



   

  

      
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

231221-2-СС    

Разраб. Кулаков  01.24 Стадия Лист Листов 

Н.контр. Митяев  01.24 Р 2.1 4 

ГИП Кирсанов  01.24 

    

    

Общие указания  

проект  
формат А4 

В
з
а
м
.и
н
в
. 
№
 

П
о
д
п
. 
и
 
д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
. 

   

   

   

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
 

   
 

Общие указанияОбщие указанияОбщие указанияОбщие указания    

 

Исходные данные: 

 

1. Архитектурно-строительные чертежи. 

2. Техническое задание на проектирование. 

 

Общая характеристика объекта: 

Ограждающие конструкции защищаемых помещений выполнены из несгораемых мате-

риалов. Помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляции. Скорость воздушных по-

токов не превышает 1 м/с. Помещение отапливаемое температура воздуха в помещениях 

+20 С.. 

Относительная влажность воздуха в помещениях – до 60%. Запыленность, объемные 

образования, вибрации и агрессивные среды защищаемых помещениях отсутствуют. 

Помещение относится к зоне класса П-IIа по ПУЭ. 

 

Структурированная кабельная системаСтруктурированная кабельная системаСтруктурированная кабельная системаСтруктурированная кабельная система    

Проектные решения: 

 

Прокладка кабелей должна быть выполнена: 

- в слаботочных лотках; 

- в гофротрубе по потолку; 

- скрыто в стенах из гипсокартона; 

- в кабель-каналах. 

Перечень устройств, подключаемых к проектируемой СКС: 

- офисное оборудование, ТВ панели, принтеры, Wi-Fi точки, проекторы, МФУ, 

видеокамеры и т.д.  

Проектируемая СКС должна удовлетворять требованиям действующей редакции 

стандарта ГОСТ Р 58242-2018 для систем СКС.  

Согласно требованиям действующей редакции американского стандарта EIA/TIA 568 B 

проектируемая СКС должна удовлетворять Категории 5e. 

СКС Категории 5e сертифицирована ГОСТ Р 53246-2008  до граничной частоты полосы 

пропускания, равной 100 МГц и поддерживает основные сетевые приложения. 

Поддержка основных сетевых приложений СКС Класса D, Категории 5e приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Application 
Specification 

Reference 
Date Additional Name 

Class D (defined up to 100MHz) 

CSMA/CD 100BASE-TX ISO/IEC 8802-3 2000 Fast Ethernet 

CSMA/CD 1000BASE-TX ISO/IEC 8802-3 2000 Gigabit Ethernet 

Token Ring 16 Mbit/s ISO/IEC 8802-5 1998  

Token Ring 100 Mbit/s ISO/IEC 8802-5 2001  
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TP-PMD ISO/IEC FCD 9314-10 2000 

Twisted-Pair Physical Medium 

Dependent 

ATM LAn 155.52 Mbit/s 
ATM Forumaf –       

phy- 0015.000 
1994  

 

В состав структурированной кабельной системы входят: 

– подсистема внешних магистралей – кабельные соединения между 

технологическими помещениями находящихся в разных зданиях; 

– подсистема внутренних магистралей для ЛВС и телефонии – кабельные 

соединения между помещениями находящихся на разных этажах одного здания; 

– горизонтальная подсистема - кабельные соединения между кроссовым 

оборудованием и информационными розетками на рабочих местах; 

– подсистема рабочего места – кабели и адаптеры, обеспечивающие соединение 

информационной розетки (телекоммуникационного разъема) и активного устройства 

(компьютер/телефон). 

Ввиду отсутствия в структурированной кабельной системе  подсистемы внешних 

магистралей и внутренних магистралей, эта часть СКС рассматриваться не будет. 

Кабельная проводка рабочей зоны представляет собой часть кабельной системы, 

предназначенной для соединения информационных розеток потребителей и терминального 

сетевого оборудования с СКС. В состав кабельной проводки рабочей зоны входит 

пассивное кабельное оборудование, включающее в себя шнуры рабочей зоны, сетевые 

адаптеры и другие приемопередающие устройства. 

Каждое рабочее место пользователя оснащается унифицированными абонентскими 

портами, типа RJ45 категории 5e. 

Разъемы информационных розеток имеют тип RJ-45, расключение витых пар по 

контактам разъема RJ-45 производится по схеме ТSB568В (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Схема ТSB568В 

 

Требования к подсистеме рабочего места. 

Соединительные кабели для подключения информационной розетки к компьютеру или 

другому оборудованию подключаемого к ЛВС должны отвечать требованиям стандарта 

ГОСТ Р 53246-2008. Длина соединительных кабелей не должна превышать предельной 

величины 5.0 м. 

. 



   

  

      

      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

231221-2-СС    
Лист 

2.3 

Формат А4 

В
з
а
м
.и
н
в
. 
№
 

П
о
д
п
. 
и
 
д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
. 

 

Горизонтальная подсистема представляет собой часть структурированной кабельной 

системы, предназначенную для обеспечения связи между зонами рабочего места и 

административной подсистемой кабельного распределительного узла (FD). Горизонтальная 

подсистема состоит из абонентских розеток, коммутационных распределителей и кабелей.  

В качестве коммутационного оборудования в горизонтальной подсистеме используются 

патч-панели на 24 порта. Порты панели имеют тип RJ-45. Кабели горизонтальной 

подсистемы подключаются к тыльной стороне панелей. 

Горизонтальная система построена по схеме «звезда». Радиальные линии (лучи) 

кабелей от роутера до портов абонентских розеток рабочих мест проложены медным 4-х 

парным кабелем типа «неэкранированная витая пара» (UTP) 4х2х0,5 (рисунок 2). Кабель 

соответствует стандартам ГОСТ Р 53246-2008 для класса D до частоты 100 МГц. 

 

Рисунок 2 - Кабель типа витая пара 

 

Лучи UTP-кабелей с одной стороны разводятся на внутренние клеммы разъемов 

розеток, с другой - на внутренние клеммы патч-панели в стойке устанавливаемой в 

пом.308. 

Более подробная информация по подключению абонентов к сети передачи данных, 

приведена в рабочих чертежах, схемах и таблицах, разработанных в рамках выполнения 

проекта  и таблице подключений. 

Требования к горизонтальной подсистеме. 

1. Горизонтальная подсистема должна выполняться с использованием неэкранированного 

четырехпарного кабеля «витая пара» с волновым сопротивлением 100 Ом (UTP–кабелей) 

Category 5E . 

 2. Все применяемые компоненты горизонтальной подсистемы должны отвечать 

требованиям стандарта ГОСТ Р 53245-2008 Category 5E. 

3. Каждое проводное кабельное соединение должно состоять из восьмипроводной линии 

передачи, образованной четырьмя «витыми парами». 

4. Электрический монтаж информационных розеток RJ45 должен осуществляться с 

обязательным задействованием всех восьми проводов кабеля. 

5. Длина линий связи от кроссового оборудования, размещаемого до информационных 

розеток в зоне рабочего места не должна превышать предельной величины 90 м. 

Монтаж структурированной кабельной системы должен быть произведен согласно 

требований действующей требований ГОСТ Р 58242-2018 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные 

пространства и помещения. Общие положения», ГОСТ Р 5324-2008 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Методы испытания». 

Прокладка кабельных трасс осуществляется в лотке 100х50, отводы в помещения 

осуществляются в гофротрубе. Размещение и принцип организации кабельных трасс 

указаны в планах прокладки кабельной сети и в структурной схеме СКС. 

Информационные розетки рабочих мест установить в один блок с электрическими 

розетками.  

Перед монтажом уточнить места установки оборудования.  
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Информационные кабели UTP прокладываются на определенном расстоянии от силовых 

кабелей. Требование к минимальным расстояниям между силовой проводкой и 

информационной в мм указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Без 

разделител

я 

Алюминиевый  

разделитель 

Стальной  

разделитель 

    

200 100 50 
Неэкранированная силовая 

проводка и UTP 

При прокладке горизонтальной подсистемы СКС должны выполняться следующие 

требования: 

прокладка информационного кабеля через закладные отверстия производится в 

гофрированной поливинилхлоридной трубке; 

зазор между оболочкой кабеля и неэкранированным модулем информационной розетки 

(коммутационной панели) не должен превышать 2 мм; 

максимальный радиус изгиба кабеля UTP в процессе монтажа не должен превышать 8-

ми его внешних диаметров; 

в процессе монтажа и укладки кабеля, его оболочка должна быть проверена на 

отсутствие насечек и элементов скручивания. 

Технологический запас кабеля горизонтальной подсистемы оставляется: 

со стороны информационного разъема – 20-30 см; 

со стороны шкафа - 5 м от точки кабельного ввода. 

Маркировка кабелей должна производиться в соответствии с системой условных 

обозначений.  

После проведения монтажа системы необходимо произвести тестирование всех 

соединений на соответствие категории 5е с отчетом по коэффициентам затухания и 

длиной для каждого линка. 

 

Проектные решения по системе охранного телевидения:Проектные решения по системе охранного телевидения:Проектные решения по системе охранного телевидения:Проектные решения по системе охранного телевидения:    

 

Технические средства СОТ должны обеспечивать наблюдение, передачу и запись 

информации о состоянии контролируемых зон в круглосуточном режиме. 

Произвести установку и настройку обзора видеокамер указанных на плане. 

Видеокамеры подключить к розеткам RJ45 патчкордом. 

В качестве аппаратуры для обработки и записи видеосигналов применить: 

Цифровые видеорегистраторы (в зависимости от общего количества каналов): 

8-канальный IP-видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-K2 – 2 шт. 

Все видеорегистраторы должны комплектоваться жесткими дисками Seagate SkyHawk 6 

ТБ ST6000VX0023, для 8-ми канального – 2 шт., 

Все вышеуказанное оборудование поставляется заказчиком. 

Периферийное оборудование: 

В качестве внутренних и уличных видеокамер применить вандалостойкую 2 Мп IP-

камеру TRASSIR TR-D8121IR2 v4 с аппаратным WDR 96дБ, модель с объективом 2.8 мм и 

углом обзора более 90 градусов (поставляется заказчиком). 

Расположение и настройка видеокамер должны соответствовать назначенным целям, 

область обзора каждой из видеокамер должна определяться индивидуально.  

Указания по монтажу и установке видеокамер: 
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- Видеокамеры должны быть установлены так, чтобы обеспечить адекватную защиту 

от нежелательных действий (разрушение, изменение области обзора, его перекрытие, 

прерывание видеосигнала).» 

- Соединение разъемов RJ-45 необходимо выполнять в гермовводах, идущих в 

комплекте с видеокамерами в розетки слаботочной системы. 

Паспорта и инструкции на оборудование можно получить на сайтах производителей 

оборудования: 

– видеорегистраторы – http://hikvision.ru/ 

– видеокамеры – https://www.dssl.ru/ 

При настройке видеокамер руководствоваться приложением 1: «Общая инструкция по 

настройке СОТ»  

 

Требования к электропитанию и заземлению: 

 

Электропитание 220В оборудования СКС выполнить от щита электроснабжения от двух 

автоматических выключателей 25А, от каждого автомата отдельным кабелем до блока 

из двух розеток.  

Одиночную прокладку кабеля выполнить в лотках, в трубе ПВХ по стенам и потолкам. 

При монтаже системы необходимо обеспечить заземление системы в соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок". Не допускается крепить (устанавливать) 

корпуса оборудования СКС непосредственно на незаземлённые (занулённые) металлические 

конструкции и корпуса других приборов.  
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за подвесным 
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за подвесным 
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ТВ.1
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лючке (сущ.)

в напольном 

лючке (сущ.)

в напольном 

лючке (новый)
в напольном 

лючке (новый)

1.4.5-1.4.6
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h=2600

h=1500 в кабель 
канале

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

за подвесным 
потолком

1.
3.
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-

1.
3.
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300

Коворкинг

300/1

Комната 

переговоров

306

Комната 

переговоров

311

Комната 

временного 

хранения

301

302
305

303

304

316

Коридор

315 314

315/1

315/2

315/3

315/4

314/1

314/2

314/3

310

Гардероб

310

Комната приема 

пищи

312

Кабинет

307
308

309

на потолке

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информационная розетка 1хRJ45 (открытой установки)

Номер порта в патч панеле
Номер патч панели в стойке
Номер стойки

Расшифровка маркировки розеток

Информационная розетка 2хRJ45 (в блоке с силовыми розетками)

Кабельные линии в существующих кабельных лотках

Кабельные линии в бесгалогеновой гофрированной трубе
1.1.24

Теллекомуникационная стойка напольная

1. Прокладка кабеля выполняетя по лоткам, в полу и по потолку в гофротрубе.
2. Спуск кабеля выполнен скрыто в стенах в гофротрубе.
3. Информационные розетки установлены в блок с электрическими розетками.
4. Прокладка опусков и горизонтальных участков в штробах, за облицовкой ГКЛ, внутри перегородок ГКЛ. 
Высота установки розеток 300 мм от пола.
5. Установить точки доступа WiFi. Оборудование предоставляет Заказчик.

Точки доступа Wi-fi должны быть смонтированы к перекрытию или направляющим подвесного 
потолка Армстронг, крепление на штатную платформу из комплекта поставки. Лицевая сторона точки 
должна быть направлена в сторону пола. Не допускается расположение точек за фальш-потолком. 
Подключение точек доступа к СКС выполнить при помощи патч-корда от розетки на потолке.

Информационная розетка 1хRJ45 (для телевизора)Номер Наименование
Полощадь,

м2

10,2

302 9,2

303 4,0

304 4,0

305 10,4

16,0

307

Коворкинг

7,7

308

7,5

309

1,1

310

Комната приема пищи

1,3

311

50,9

578,2

Коридор

Итого (в аренде):

Экспликация помещений

300/1

301

82,0

17,8

306

Кроссовая

Комната отдыха

Сан. узел

Гардероб

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Комната активного отдыха

312

313

314

314/1

315

315/1

316

Сан. узел

Сан. узел

Сан. узел

38,7

Кабинет 246,1

11,3Комната временного хранения

19,2

13,9

4,3

10,7

300

1,1314/2 Сан. узел

Сан. узел315/2

Сан. узел315/3

Сан. узел315/4

1,1314/3 Сан. узел

1,3

1,3

3,7

Сан. узел314/4 3,4

План расположения оборудования 
структурированной кабельной сети

3
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300

Коворкинг

300/1

Комната 

переговоров

306

Комната 

переговоров

311

Комната 

временного 

хранения

301

302
305

303 304

316

Коридор

315 314

315/1

315/2

315/3

315/4

314/1

314/2

314/3

310

Гардероб

310

Комната приема 

пищи

312

Кабинет

307

308

309

ВК.2

ВК.4 ВК.5

ВК.7

ВК.10 ВК.11 ВК.12

ВК.13

ВК.15

ВК.14

ВК.8 ВК.9

ВК.3
ВК.1

ВК.6

ВК.16

W1

W2

W3

W5

W6

W7

W4

1.
1.

21

1.8.23

1.8.24

1.
7.

21

1.
7.

22

1.6.24

1.1.22 1.1.23

1.2.23

1.2.24

1.3.24

1.4.23

1.4.24

1.
5.

23

1.5.241.6.23

1.
7.

23

1.
7.

24

1.
8.

21

1.8.22

1.5.22

1.5.21

1.1.24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

IP видеокамера

Кабельные линии в слаботочных кабельных лотках

Кабельные линии в бесгалогеновой гофрированной трубе

Теллекомуникационная стойка напольная

Точка доступа Wi-Fi

Номер Наименование
Полощадь,

м2

10,2

302 9,2

303 4,0

304 4,0

305 10,4

16,0

307

Коворкинг

7,7

308

7,5

309

1,1

310

Комната приема пищи

1,3

311

50,9

578,2

Коридор

Итого (в аренде):

Экспликация помещений

300/1

301

82,0

17,8

306

Кроссовая

Комната отдыха

Сан. узел

Гардероб

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Комната активного отдыха

312

313

314

314/1

315

315/1

316

Сан. узел

Сан. узел

Сан. узел

38,7

Кабинет 246,1

11,3Комната временного хранения

19,2

13,9

4,3

10,7

300

1,1314/2 Сан. узел

Сан. узел315/2

Сан. узел315/3

Сан. узел315/4

1,1314/3 Сан. узел

1,3

1,3

3,7

Сан. узел314/4 3,4

План расположения оборудования 

системы видеонаблюдения и Wi-Fi

4

Примечание: 

1. Видеокамеры и Wi-Fi точки подключаются в 

розетки RJ-45 с помощью патч-кордов RJ-45 

- RJ-45.



Р

Стадия Лист Листов

ДатаПодп.№ док.ЛистИзм. Кол.уч.

ГИП

Разраб.

Н.контроль

п р о е к т

Кулаков

231221-2-СС

Офисные помещения АО «ПФ 

«СКБ Контур» 
01.24

01.24

01.24

Санкт-Петербург, ул. Большая 

Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В

Кирсанов

Митяев

1.
3.

17
-

1.
3.

18

300

Коворкинг

300/1

Комната 

переговоров

306

Комната 

переговоров

311

Комната 

временного 

хранения

301

302
305

303 304

316

Коридор

315 314

315/1

315/2

315/3

315/4

314/1

314/2

314/3

310

Гардероб

310

Комната приема 

пищи

312

Кабинет

307

308

309

7
7
3
0

18040

43830

8640

19
7
7
0

13740

4
9
4
0

8750

2
7
6
0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

существующий лоток металлический 400х50

лоток металлический перфорированный 100х50

  Примечание:

  Расстояние (шаг крепления) между опорами (потолочными подвесами на шпильках) не 
должно превышать 1000мм. Место стыка лотков должно находиться не далее 200мм от 

точки опоры (шпильки). Также лотки должны дополнительно быть закреплены на 
поворотах, подъемах, спусках, пересечениях, обходах выступов и препятствий и в 
местах их соединения.
    При пересечении лотка с ригельной балкой, лоток проложить под балкой, а с 
инженерными коммуникациями над/ или под ними.
  Кабель по возможности уложить однослойно, с закреплением их в местах подъема и 
спуска. Обязательно промаркировать на концах, а при пересечении конструкции и при 
поворотах промаркировать перед и после пересечения и поворота.
    Отметку низа лотков уточнить на месте исходя из удобства обслуживания и 
наименьшего числа пересечений с коммуникациями.

1-профиль монтажный

2-анкер забивной

7-контргайка

4-шайба 

3-гайка 

6-лоток

5-шпилька резьбовая

Узел Б

Типовой вариант крепления электротехнического лотка 
к плите перекрытия

Номер Наименование
Полощадь,

м2

10,2

302 9,2

303 4,0

304 4,0

305 10,4

16,0

307

Коворкинг

7,7

308

7,5

309

1,1

310

Комната приема пищи

1,3

311

50,9

578,2

Коридор

Итого (в аренде):

Экспликация помещений

300/1

301

82,0

17,8

306

Кроссовая

Комната отдыха

Сан. узел

Гардероб

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Телефонная будка

Комната переговоров

Комната переговоров

Комната активного отдыха

312

313

314

314/1

315

315/1

316

Сан. узел

Сан. узел

Сан. узел

38,7

Кабинет 246,1

11,3Комната временного хранения

19,2

13,9

4,3

10,7

300

1,1314/2 Сан. узел

Сан. узел315/2

Сан. узел315/3

Сан. узел315/4

1,1314/3 Сан. узел

1,3

1,3

3,7

Сан. узел314/4 3,4

План расположения слаботочных 
лотков

5



Р

Стадия Лист Листов

ДатаПодп.№ док.ЛистИзм. Кол.уч.

ГИП

Разраб.

Н.контроль

п р о е к т

Кулаков

231221-2-СС

Офисные помещения АО «ПФ 

«СКБ Контур» 
01.24

01.24

01.24

Санкт-Петербург, ул. Большая 

Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В

Кирсанов

Митяев

Стойка FD

42U
41U
40U
39U
38U
37U
36U
35U
34U
33U
32U
31U
30U
29U
28U
27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U
19U
18U
17U
16U
15U
14U
13U
12U
11U
10U
9U
8U
7U
6U
5U
4U
3U
2U
1U

передняя сторона

Основное оборудование Кабельная система Оконечное оборудованиеЭлектроснабжение

~ 220VЩит 
электроснабжения

Ethernet

стойка FD пом.308

Маршрутизатор 
Cisco С1111-4P

розетка RJ-45     

(24 шт.)
Блок розеток

Патч-панель №1     
24 порта, 5е кат

SW1 Cisco Catalyst 
3750X 48p 1U

Патч-панель №2     
24 порта, 5е кат

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

21хUTP 4х2х0,5 
Cat5e 

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №3     
24 порта, 5е кат

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №4     
24 порта, 5е кат

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №5     
24 порта, 5е кат

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №6     
24 порта, 5е кат

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №7     
24 порта, 5е кат

розетка RJ-45     

(24 шт.)

Патч-панель №8     
24 порта, 5е кат

розетка RJ-45     

(24 шт.)

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

24хUTP 
4х2х0,5 Cat5e 

SW2 Cisco Catalyst 
3750X 48p 1U

SW3 Cisco Catalyst 
3750X 48p 1U

SW4 Cisco Catalyst 
3750X 48p 1U

Кроссовый блок RJ45 в шкафу

Порты рабочего места на кроссе

Активное оборудование
Патч-корд RJ45-RJ45

Single 220v

2хRJ-45

Single 220v

Стойка FD

42U
41U
40U
39U
38U
37U
36U
35U
34U
33U
32U
31U
30U
29U
28U
27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U
19U
18U
17U
16U
15U
14U
13U
12U
11U
10U
9U
8U
7U
6U
5U
4U
3U
2U
1U

задняя сторона

Структурная схема и схема 
подключения розеток
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1 - 1 

Труба 40х4 ГОСТ 3262-75 гильза

 Кабель 

 Заделка Двухкомпонентной огнестойкой
пеной DN 1220

Труба гофрированная

Стена Газбетон марки D500

Огнестойкая кабельная проходка

1 - 1 

Труба ПВХ жесткая гладкая д.20мм

 Кабель 

 Заделка монтажной пеной

Стена ГКЛ 

1 - 1 

Труба ПВХ жесткая гладкая д.50мм

 Кабель 

 Заделка монтажной пеной

Труба гофрированная

Стена ГКЛ 

Примечания:

1. На рисунке приведена кабельная проходка через ГКЛ 

стену;

2. Заделку отверстия с кабельными трассами произвести 

с обоих концов проходки по окончании монтажных и 

пусконаладочных работ;

3. Огнестойкость противопожарных материалов 

соответствует огнестойкости стены.

Примечания:

1. На рисунке приведена огнестойкая кабельная проходка DKC DKC-2019.FCP.08 из 

типового альбома DKC-2019.FCP.

2. Заделку отверстия с кабельными трассами произвести с обоих концов проходки по 

окончании монтажных и пусконаладочных работ;

3. Огнестойкость противопожарных материалов 

соответствует огнестойкости стены.

1 - 1 

 Кабель 

 Заделка Двухкомпонентной огнестойкой
пеной DN 1220

Лоток

Стена ГКЛ 

Огнестойкая кабельная проходка в пом.308

Схемы кабельных проходок
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Дата Лист Кол. N док. Подп. Изм. 
Стадия Листов Лист 

5.1 Р 6 Кирсанов 

Кулаков 

 

Разработал 

ГИП 

 

Офисные помещения АО «ПФ «СКБ 

Контур» 

Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, 

лит. В 
 

231221-2-СС 

 

Таблица подключений Митяев Н.контр.  

проект  

 

01.24 

01.24 

 

 

01.24 

 

    

 

 

Cтойка/Cтойка/Cтойка/Cтойка/    

шкафшкафшкафшкаф    
№п/п№п/п№п/п№п/п    №порта№порта№порта№порта    Марка кабеляМарка кабеляМарка кабеляМарка кабеля    Длина кабеляДлина кабеляДлина кабеляДлина кабеля,м,м,м,м    Способ прокладкиСпособ прокладкиСпособ прокладкиСпособ прокладки    Маркировка кабеляМаркировка кабеляМаркировка кабеляМаркировка кабеля    ПомещениеПомещениеПомещениеПомещение    НазначениеНазначениеНазначениеНазначение    ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание    

FD 1 1 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.1 300 Ethernet    

FD 1 2 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.2 300 Ethernet    

FD 1 3 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.3 300 Ethernet    

FD 1 4 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.4 300 Ethernet    

FD 1 5 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.5 300 Ethernet    

FD 1 6 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.6 300 Ethernet    

FD 1 7 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.7 300 Ethernet    

FD 1 8 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.8 300 Ethernet    

FD 1 9 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.9 300 Ethernet    

FD 1 10 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.10 300 Ethernet    

FD 1 11 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.11 300 Ethernet    

FD 1 12 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.12 300 Ethernet    

FD 1 13 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.13 300 Ethernet    

FD 1 14 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.14 300 Ethernet   

FD 1 15 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.15 300 Ethernet   

FD 1 16 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.16 300 Ethernet   

FD 1 17 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.17 300 Ethernet   

FD 1 18 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.18 300 Ethernet   

FD 1 19 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.19 300 Ethernet   

FD 1 20 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.20 300 Ethernet   

FD 1 21 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.21 300 Wi-Fi  

FD 1 22 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.22 301  Wi-Fi  

FD 1 23 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.23 305 Wi-Fi  

FD 1 24 UTP-5,4p-LSZH 10 в лотке, в ПВХ трубе 1.1.24 309 Wi-Fi  

FD 2 1 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.1 300 Ethernet    

FD 2 2 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.2 300 Ethernet    

FD 2 3 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.3 300 Ethernet    

FD 2 4 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.4 300 Ethernet    

FD 2 5 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.5 300 Ethernet    

FD 2 6 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.6 300 Ethernet    

FD 2 7 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.7 300 Ethernet    

FD 2 8 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.8 300 Ethernet    

FD 2 9 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.9 300 Ethernet    



 

Дата Лист Кол. уч. N док. Подп. Изм. 

Лист 

231221-2-СС 
 

5.2 
      

FD 2 10 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.10 300 Ethernet    

FD 2 11 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.11 300 Ethernet    

FD 2 12 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.12 300 Ethernet    

FD 2 13 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.13 300 Ethernet    

FD 2 14 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.14 300 Ethernet   

FD 2 15 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.15 300 Ethernet   

FD 2 16 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.16 300 Ethernet   

FD 2 17 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.17 300 Ethernet   

FD 2 18 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.18 300 Ethernet   

FD 2 19 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.19 300 Ethernet   

FD 2 20 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.20 300 Ethernet   

FD 2 21 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.21 300 Ethernet   

FD 2 22 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.22 300 Ethernet   

FD 2 23 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.23 312 Wi-Fi  

FD 2 24 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе 1.2.24 312 Wi-Fi  

FD 3 1 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.1 300 Ethernet    

FD 3 2 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.2 300 Ethernet    

FD 3 3 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.3 300/1 Ethernet    

FD 3 4 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.4 300/1 Ethernet    

FD 3 5 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.5 300/1 Ethernet    

FD 3 6 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.6 300/1 Ethernet    

FD 3 7 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.7 300/1 Ethernet    

FD 3 8 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.8 300/1 Ethernet    

FD 3 9 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.9 301 Ethernet    

FD 3 10 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.10 301 Ethernet    

FD 3 11 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.11 302 Ethernet    

FD 3 12 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.12 302 Ethernet    

FD 3 13 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.13 303 Ethernet    

FD 3 14 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.14 303 Ethernet    

FD 3 15 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.15 304 Ethernet    

FD 3 16 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.16 304 Ethernet    

FD 3 17 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.17 305 Ethernet    

FD 3 18 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.18 305 Ethernet    

FD 3 19 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.19 306 Ethernet    

FD 3 20 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в трубе, в к/к 1.3.20 306 Ethernet    

FD 3 21 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в трубе, в к/к 1.3.21 308 SKD    
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FD 3 22 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в трубе, в к/к 1.3.22 308 SKD    

FD 3 23 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.23 308 SKD    

FD 3 24 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе 1.3.24 312 Wi-Fi    

FD 4 1 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе 1.4.1 306 Ethernet    

FD 4 2 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.2 306 Ethernet    

FD 4 3 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.3 306 Ethernet    

FD 4 4 UTP-5,4p-LSZH 25 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.4 306 Ethernet    

FD 4 5 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.5 307 Ethernet    

FD 4 6 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.6 307 Ethernet    

FD 4 7 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.7 307 Ethernet    

FD 4 8 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.8 307 Ethernet    

FD 4 9 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.9 307 Ethernet    

FD 4 10 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.10 307 Ethernet    

FD 4 11 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.11 309 Ethernet    

FD 4 12 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.12 309 Ethernet    

FD 4 13 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.13 309 Ethernet    

FD 4 14 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.14 309 Ethernet    

FD 4 15 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.15 309 Ethernet    

FD 4 16 UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.16 309 Ethernet    

FD 4 17 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.17 310 Ethernet    

FD 4 18 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.18 310 Ethernet    

FD 4 19 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.19 310 Ethernet    

FD 4 20 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.20 310 Ethernet    

FD 4 21 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.21 312 Ethernet    

FD 4 22 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.22 312 Ethernet    

FD 4 23 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.23 312 IP camera   

FD 4 24 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.4.24 ЛК2 IP camera    

FD 5 1 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.1 312 Ethernet    

FD 5 2 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.2 312 Ethernet    

FD 5 3 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.3 312 Ethernet    

FD 5 4 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.4 312 Ethernet    

FD 5 5 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.5 312 Ethernet    

FD 5 6 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.6 312 Ethernet    

FD 5 7 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.7 312 Ethernet    

FD 5 8 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.8 312 Ethernet    

FD 5 9 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.9 312 Ethernet    
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FD 5 10 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.10 312 Ethernet    

FD 5 11 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.11 312 Ethernet    

FD 5 12 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.12 312 Ethernet    

FD 5 13 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.13 312 Ethernet    

FD 5 14 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.14 312 Ethernet    

FD 5 15 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.15 312 Ethernet    

FD 5 16 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.16 312 Ethernet    

FD 5 17 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.17 312 Ethernet    

FD 5 18 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.18 312 Ethernet    

FD 5 19 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.19 312 Ethernet    

FD 5 20 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.20 312 Ethernet    

FD 5 21 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.21 310 IP camera   

FD 5 22 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.22 311 IP camera   

FD 5 23 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.23 309 IP camera   

FD 5 24 UTP-5,4p-LSZH 10 в лотке, в ПВХ трубе  1.5.24 308 IP camera   

FD 6 1 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.1 312 Ethernet    

FD 6 2 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.2 312 Ethernet    

FD 6 3 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.3 312 Ethernet    

FD 6 4 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.4 312 Ethernet    

FD 6 5 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.5 312 Ethernet    

FD 6 6 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.6 312 Ethernet    

FD 6 7 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.7 312 Ethernet    

FD 6 8 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.8 312 Ethernet    

FD 6 9 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.9 312 Ethernet    

FD 6 10 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.10 312 Ethernet    

FD 6 11 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.11 312 Ethernet    

FD 6 12 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.12 312 Ethernet    

FD 6 13 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.13 312 Ethernet    

FD 6 14 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.14 312 Ethernet    

FD 6 15 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.15 312 Ethernet    

FD 6 16 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.16 312 Ethernet    

FD 6 17 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.17 312 Ethernet    

FD 6 18 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.18 312 Ethernet    

FD 6 19 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.19 312 Ethernet    

FD 6 20 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.20 312 Ethernet    

FD 6 21 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.21 312 Ethernet    
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FD 6 22 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.22 312 Ethernet    

FD 6 23 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.23 307 IP camera   

FD 6 24 UTP-5,4p-LSZH 15 в лотке, в ПВХ трубе  1.6.24 316 IP camera   

FD 7 1 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.1 312 Ethernet    

FD 7 2 UTP-5,4p-LSZH 40 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.2 312 Ethernet    

FD 7 3 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.3 312 Ethernet    

FD 7 4 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.4 312 Ethernet    

FD 7 5 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.5 312 Ethernet    

FD 7 6 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.6 312 Ethernet    

FD 7 7 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.7 312 Ethernet    

FD 7 8 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.8 312 Ethernet    

FD 7 9 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.9 312 Ethernet    

FD 7 10 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.10 312 Ethernet    

FD 7 11 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.11 312 Ethernet    

FD 7 12 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.12 312 Ethernet    

FD 7 13 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.13 312 Ethernet    

FD 7 14 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.14 312 Ethernet    

FD 7 15 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.15 312 Ethernet   

FD 7 16 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.16 312 Ethernet   

FD 7 17 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.17 312 Ethernet   

FD 7 18 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.18 312 Ethernet   

FD 7 19 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.19 312 Ethernet   

FD 7 20 UTP-5,4p-LSZH 60 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.20 312 Ethernet   

FD 7 21 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.21 306 IP camera   

FD 7 22 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.22 300/1 IP camera   

FD 7 23 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.23 316 IP camera   

FD 7 24 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе  1.7.24 316 IP camera   

FD 8 1 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.1 312 Ethernet    

FD 8 2 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.2 312 Ethernet    

FD 8 3 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.3 312 Ethernet    

FD 8 4 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.4 312 Ethernet    

FD 8 5 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.5 312 Ethernet    

FD 8 6 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.6 312 Ethernet    

FD 8 7 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.7 312 Ethernet    

FD 8 8 UTP-5,4p-LSZH 55 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.8 312 Ethernet    

FD 8 9 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.9      
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FD 8 10 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.10 312 Ethernet    

FD 8 11 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.11 312 Ethernet    

FD 8 12 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.12 312 Ethernet    

FD 8 13 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.13 312 Ethernet    

FD 8 14 UTP-5,4p-LSZH 50 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.14 312 Ethernet    

FD 8 15 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.15 312 Ethernet   

FD 8 16 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.16 312 Ethernet   

FD 8 17 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.17 312 Ethernet   

FD 8 18 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.18 312 Ethernet   

FD 8 19       Резерв 

FD 8 20       Резерв 

FD 8 21 UTP-5,4p-LSZH 30 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.21 316 IP camera   

FD 8 22 UTP-5,4p-LSZH 35 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.22 ЛК1 IP camera   

FD 8 23 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.23 300 IP camera   

FD 8 24 UTP-5,4p-LSZH 45 в лотке, в ПВХ трубе  1.8.24 коридор IP camera   

Проектор   UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе ТВ1 300 TV  

Проектор   UTP-5,4p-LSZH 20 в лотке, в ПВХ трубе ТВ2 306 TV  

 

 

Примечание: заготовку отрезков кабелей производить после контрольного промера длины трассы. 
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1.  ОборудованиеОборудованиеОборудованиеОборудование с с с структурированной кабельной системытруктурированной кабельной системытруктурированной кабельной системытруктурированной кабельной системы               

2.  
Стойка открытая 19-дюймовая, 42U, 2-стороннего монтажа с 

полезной глубиной не менее 1 м 
TTB-4268-AS-RAL9004  Hyperline Шт. 1   

3.  Блок розеток для 19" стоек SHT19-8IEC-2.5IEC  Hyperline Шт. 2  Поставка заказчика 

4.  Источник бесперебойного питания UPS APC Smart 1500  APC Шт. 1  Поставка заказчика 

5.  Батарейный блок (Ippon Smart Winner 3000)    Шт. 1  Поставка заказчика 

6.  Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, категория 5е PP3-19-24-8P8C-C6-С5Е-110D  Hyperline Шт. 8   

7.  Маршрутизатор  С1111-4P  Cisco Шт. 1  Поставка заказчика 

8.  Коммутатор 4 портов Catalyst 3750X 48p 1U  Cisco Шт. 4  Поставка заказчика 

9.  Патч-корд UTP cat.5е RJ-45 LSZH 1,5 метра    Hyperline Шт. 192  Поставка заказчика 

10.  
Розетки 2хRJ-45 5е кат скрытой установки, рамка-белая, механизм-

антрацит 
unica quadro new  Schneider electric Шт. 82   

11.  
Розетки 1хRJ-45 5е кат открытой установки, рамка-белая, 

механизм-антрацит 
unica quadro new  Schneider electric Шт. 26   

12.  Оборудование системыОборудование системыОборудование системыОборудование системы охранного телевидения охранного телевидения охранного телевидения охранного телевидения           

13.  Видеорегистратор DS-7608NI-K2  Hikvision Шт. 2  Поставка заказчика 

14.  Жёсткий диск SkyHawk 6 ТБ ST6000VX0023  Seagate Шт. 4  Поставка заказчика 

15.  
Вандалостойкая 2 Мп IP-камеру с аппаратным WDR 96дБ, модель с 

объективом 2.8 мм и углом обзора более 90 градусов 
TRASSIR TR-D8121IR2 v4  TRASSIR Шт. 16  Поставка заказчика 

16.  Патч-корд UTP cat.5е RJ-45 LSZH 1,5 метра   Hyperline Шт. 16  Поставка заказчика 

17.  Кабельные изделия и материалыКабельные изделия и материалыКабельные изделия и материалыКабельные изделия и материалы        

18.  
Интернет кабель витая пара, U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 

AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м, белый 
  Hyperline м. 8025   

19.  Труба ПНД гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой   DKC м 3000   

20.  
Лоток металлический перфорированный с крышкой, 100х50 в 

комплекте с креплением (шпилька, болты, анкера и т.д.) 
  DKC м 140   

21.  Профиль монтажный    Шт. 70   

22.  Анкер забивной М6    Шт. 70   

23.  Гайка М6    Шт. 280   

24.  Шайба М6    Шт. 140   
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25.  Шпилька резьбовая М6 0,5м    Шт. 140   

26.  Контргайка М6    Шт. 280   

27.  Огнестойкая кабельная проходка DKC DKC-2019.FCP.06   DKC Шт. 12  
Уточнить при 

монтаже 

28.  Проходка из огнестойких плит DP   DKC Шт. 7  
Уточнить при 

монтаже 

29.  Мелкий крепежный материал (дюбеля, саморезы и т.д.)    Кг. 5   

30.  Маркировочные принадлежностиМаркировочные принадлежностиМаркировочные принадлежностиМаркировочные принадлежности        

31.  Маркеры для маркировки розеточных модулей     Шт. 200   

32.  Маркеры для маркировки горизонтальных кабелей    Шт. 400   

33.  Маркеры для маркировки коммутационных шнуров (патч-кабелей)    Шт. 400  в печатном виде 
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Приложение  № 1 

АО «ПФ «СКБ Контур» г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В 

Основные требования к настройке обзора видеокамер 
1. ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ:

1.1. Верхняя граница видеоизображения должна располагаться по уровню потолка, если 
высота потолка соответствует высоте установки видеокамеры.    

1.2. Боковая граница видеоизображения должна проходить вдоль стены, у (на) которой 
установлена видеокамера.   

1.3. Допускается незначительных захват части указанной стены или потолка (не более 5% 
от общей высоты/ширины кадра).   

1.4. Все двери, которые видны из точки установки видеокамеры, должны попадать в кадр 
полностью.  

1.5. Образец настройки представлен на фото: 

1.6. Если уровень потолка значительно выше точки установки видеокамеры, то 
необходимо ориентироваться на дверные проемы, попадающие в кадр, т.е. верхняя граница 
изображения должна быть на уровне верхней границы дверного проема. 

1.7. На фото ниже красным цветом обозначены границы видеоизображения, которые 
необходимо обеспечить в ходе настройки.  
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА:
2.1. При размещении объекта в центре кадра (что позволяет исключить искажения 

объектива) его изображение должно располагаться строго вертикально, т.е. оно не должно быть 
заваленым в какую-либо сторону, или перевернутым.  

2.2. Видеокамеры, контролирующие смежные участки, должны просматривать их с 
небольшим наложением контролируемых зон.  

2.3. В пределах контролируемой зоны, уровень верхней границы сцены должен 
обеспечивать изображение человека в полный рост. Боковая граница сцены должна обеспечивать 
возможность контроля всей зоны возможного нахождения людей.   

2.4. Все двери, которые видны из точки установки видеокамеры, должны попадать в кадр 
полностью.  

2.5. Место установки видеокамеры должно обеспечивать максимальный обзор для 
заданного ракурса. В случае наличия в кадре помех (элементов конструкций или оборудования), 
место установки видеокамеры необходимо дополнительно согласовать с заказчиком. 



АО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
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Огнестойкие кабельные проходки

АО "ДКС"

Директор Департамента инженерных решений

Руководитель проектного отдела

Инженер

А.В. Дядичко

Г.А. Чередниченко

И.А. Тиунов

Москва 2019
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Гкщ№ордс,уд@ шщхXхйрд ь оьшхс,нхздуокт хиукь№хпроX шсо№ DP о DG

Гкщ№ордс,уд@ шщхXхйрд ь оьшхс,нхздуокт йз5Xрхтшхуку№ухп хиукь№хпрхп 
шку_ DN

Гкщ№ордс,уд@ шщхXхйрд ь оьшхс,нхздуокт иос,н

Нху№дм хиук5шхщу_X йзкщкп шщо шхтхbо хйухрхтшхуку№ухп шку_ DF

ь№щ.
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Мпф. Нцу.ю#. Орьэ !лцт. Чцлшрь" Ззэз

Эзпщзицэзу
Чщцймщру

гэймщлру

аэзлр$ Орьэ Орьэцй

DKC-2019.FCP.ЧЛ

брюхцй М.А.

емщмлхр#мхтц Е.А.

З$лр#тц А.Г.

09.18

09.18

09.18

1
Чц$ьхрэму"хз$ пзшрьтз

Нблпирсдбрли

асзь%нл серищысмнли DB

аирсгосн серищысмнлм DT

аирб здь.нспусрирырб0 DN

аолы1 плрихбо3р1и щ серищысмнлп уснх1ылип DP

аолы1 плрихбо3р1и DP л щлолнбыр1и DG

аирб сзрснспусрирырб0 DF
Гихпиылн серикб6лыр1м DS

ахизио серищысмнсщыл
IET 120
IET 240
IET 60
IET 120
IET 180
IET 60
IET 90
IET 120
IET 180
IET 60
IET 150
IET 180
IET 240
EI 120*

**

Гоьглрб кбзионл, пп
120
240
100
200
300
100
150
200
300
100
200
200
300
200

                             

Гймлмхрм

  Г зу"ицфм шщмльэзйумх% ьицщц#х%м #мщэмор р эршцй%м щм&мхр$ шц тзиму"х%ф шщц№цлтзф, й%шцухмхх%ф й 

цкщзолз'(р№ тцхьэщют)р$№ ь хцщфрщюмф%ф шщмлмуцф цкхмьэцстцьэр рур шщцэрйцшцозщх%№ шщмкщзлз№ хз цьхцйм 

цкхмьэцстр№ шщц№цлцт ьмщрр "Vulcan" шщцрпйцльэйз тцфшзхрр ЗНа.

  Сзьэц$(рс лцтюфмхэ $йу$мэь$ ци$пзэму"х%ф щютцйцльэйцф шщр шщцмтэрщцйзхрр, фцхэзох%№ щзицэз№ р 

хзлпцщхцф тцхэщцум.

                             

ацлмщозхрм

  Ззхх%с эршцйцс зу"ицф ьцлмщорэ хцфмхтузэющю р #мщэмор рплмурс лу$ шщцмтэрщцйзхр$ р фцхэзоз 

тзиму"х%№ шщц№цлцт #мщмп ьэщцрэму"х%м, ьицщц#х%м #мщэмор щм&мхрс, з эзтом шщзйруз р№ фцхэзоз.

                           

Сзпхз#мхрм р циузьэ" шщрфмхмхр$

  ацкузьхц бЭ ИАжа 043/2017 "гпу% шмщмьм#мхр$ шщцэрйцшцозщх%№ шщмкщзл тзиму"х%фр рплмур$фр, 

&рхцшщцйцлзфр, кмщфмэр#х%фр тзиму"х%фр ййцлзфр, фюёэзфр р эщюицшщцйцлзфр рхомхмщх%№ ьрьэмф плзхрс р 

ьццщюомхрс лцуох% цимьшм#рйзэ" шщмлцэйщз(мхрм щзьшщцьэщзхмхр$ цшзьх%№ ёзтэцщцй шцозщз й шщрф%тз'(рм 

шцфм(мхр$ й эм#мхрм хцщфрщюмфцкц  йщмфмхр й ьццэймэьэйрр ь р№ тузььрёртз)рмс шц шщмлмузф 

цкхмьэцстцьэр."

  ацкузьхц дЛ !123 "Г фмьэз№ шщц№цолмхр$ тзиму"х%№ тзхзуцй, тцщцицй, тзимумс р шщцйцлцй #мщмп 

ьэщцрэму"х%м тцхьэщют)рр ь хцщфрщюмф%ф шщмлмуцф цкхмьэцстцьэр лцуох% и%э" шщмлюьфцэщмх% тзиму"х%м 

шщц№цлтр ь шщмлмуцф цкхмьэцстцьэр хм хром шщмлмуз цкхмьэцстцьэр лзхх%№ тцхьэщют)рс".

  бзтрф цищзпцф, цьхцйхцм хзпхз#мхрм цкхмьэцстр№ шщц№цлцт - шщмш$эьэйцйзхрм щзьшщцьэщзхмхр' цкх$ #мщмп 

ьэмх% р шмщмтщ%эр$ шщр шцозщм.

  Уьхцйх%м эщмицйзхр$:

  · Пзэмщрзу ь хцщфрщюмф%ф шщмлмуцф цкхмьэцстцьэр хм хром шщмлмуз цкхмьэцстцьэр шмщмьмтзмфцс 

тцхьэщют)рр;

  · Нцхьэщют)р$ шщц№цлцт лцуохз цимьшм#рйзэ" йцпфцохцьэ" пзфмх% р (рур) лцшцухрэму"хцс шщцтузлтр 

шщцйцлцй, тзимумс, йцпфцохцьэ" р№ эм№хр#мьтцкц циьуюорйзхр$.

                            

бмщфрх% р цшщмлмумхр$

  Чщц№цлтз тзиму"хз$ - тцхьэщютэрйх%с 6умфмхэ, рплмурм рур ьицщхз$ тцхьэщют)р$, шщмлхзпхз#мххз$ лу$ 

пзлмутр фмьэ шщц№цлз тзимумс #мщмп цкщзолз'(рм тцхьэщют)рр ь хцщфрщюмф%фр шщмлмузфр цкхмьэцстцьэр рур 

шщцэрйцшцозщх%м шщмкщзл% р шщмш$эьэйю'(з$ щзьшщцьэщзхмхр' кцщмхр$ й шщрф%тз'(рм шцфм(мхр$ й эм#мхрм 

хцщфрщцйзххцкц йщмфмхр. Чщц№цлтз  тзиму"хз$ йту'#змэ й ьми$ тзимур, пзтузлх%м лмэзур (тцщциз, уцэтр, 

эщюи% р э.ш.), пзлмуц#х%м фзэмщрзу% р ьицщх%м рур тцхьэщютэрйх%м 6умфмхэ%.

  Чщмлму цкхмьэцстцьэр - шщцфмоюэцт йщмфмхр цэ хз#зуз цкхмйцкц йцплмсьэйр$ й юьуцйр$№ ьэзхлзщэх%№ 

рьш%эзхрс лц хзьэюшумхр$ цлхцкц рп хцщфрщцйзхх%№ лу$ лзххцс тцхьэщют)рр шщмлму"х%№ ьцьэц$хрс.

  Чщмлму"хцм ьцьэц$хрм - ьцьэц$хрм тцхьэщют)рр, шщр тцэцщцс цхц юэщз#рйзмэ ьшцьцихцьэ" ьц№щзх$э" цлхю рп 

ьйцр№ шщцэрйцшцозщх%№ ёюхт)рс.

   Грл% шщмлму"х%№ ьцьэц$хрс:

  · шцэмщ$ эмшуцрпцурщю'(мс ьшцьцихцьэр (I) шщц№цлтр йьумльэйрм шцй%&мхр$ эмфшмщзэющ% хз 

хмцицкщмйзмфцс шцймщ№хцьэр шщц№цлтр ицумм #мф хз 140 °а;

  · шцэмщ$ )муцьэхцьэр фзэмщрзуз цкхмьэцстцс шщц№цлтр (И) й щмпюу"эзэм цищзпцйзхр$ й тцхьэщют)рр 

цкхмьэцстцс шщц№цлтр ьтйцпх%№ эщм(рх рур цэймщьэрс, #мщмп тцэцщ%м хз хмцицкщмйзмфю' шцймщ№хцьэ" шщцхртз'э 

шщцлютэ% кцщмхр$ р шузф$;

  · лцьэромхрм тщрэр#мьтцс эмфшмщзэющ% хзкщмйз фзэмщрзуз 6умфмхэцй рплмур$ й хмцицкщмйзмфцс пцхм 

шщц№цлтр (б).

  

  

 

 *Улхцтцфшцхмхэхз$ цкхмьэцстз$ шмхз DF рьшцу"пюмэь$ лу$ и%ьэщцс кмщфмэрпз)рр ьэ%тцй р (мумс й ьэмхз№

рур шмщмтщ%эр$№, з эзтом лу$ пзлмутр эщм(рх, цэймщьэрс, ймхэру$)рцхх%№ тзхзуцй, фцхэзоз лймщмс р цтцх.

Чщмлму цкхмьэцстцьэр ютзпзх лу$ куюирх% пзлмутр 200 фф шщр &рщрхм пзпцщз 30 фф. См шцл№цлрэ лу$ ьцплзхр$

тзиму"х%№ шщц№цлцт.

 **Укхмьэцстрс кмщфмэрт хз йцлхц-зтщруцйцс цьхцйм шщмлхзпхз#мх лу$ кмщфмэр#хцс пзлмутр ьэ%тцй р

(мумс шщр фцхэзом шщц№цлтр хз цьхцйм цкхмьэцстр№ шурэ, шцлю&мт р шмхциуцтцй. Пмэцлртз щзь#=э тцур#мьэйз

кмщфмэртз шщмльэзйумхз хром

Г%ицщ фзэмщрзуз пзлмутр

Нцфшзхр$ ЗНа шщмлузкзмэ &рщцтрс зььцщэрфмхэ тзиму"х%№ шщц№цлцт хз цьхцйм щзпур#х%№ эм№хр#мьтр№

щм&мхрс, тцэцщ%м фцкюэ тцфирхрщцйзэ"ь$ фмолю ьцицс й пзйрьрфцьэр цэ ьуцохцьэр тцффюхртз)рс, шщц№цл$(р№

#мщмп шщц№цлтю. Нщцфм эцкц, шщмльэзйумх щ$л лцшцухрэму"х%№ тцфшцхмхэцй лу$ юймур#мхр$ цкхмьэцстцьэр

шщц№цлтр, з эзтом юшщц(мхр$ фцхэзоз.

 Нзиму"хз$ шщц№цлтз хз цьхцйм цкхмьэцстр№ шцлю&мт $йу$мэь$ щм&мхрмф, хзрицумм юлцих%ф лу$ пзлмутр

шщцмфцй ьщмлхмкц р хмицу"&цкц щзпфмщз. Чцлю&тр шщцьэц шуцэхц пзтузл%йз'э й шщцмф шщц№цлтр; цхр фцкюэ

и%э" умктц рпйум#мх% й ьую#зм хмци№цлрфцьэр шщцтузлтр лцшцухрэму"хцкц тзиму$.

Пдосктуждток

Хктд иж%&пусщуткт)тд* узткнд-о)тд* DN

Хктд уитупусщуткт)тд* узткнд-о)тд* DF

ащдпужпд

Нды)ыоим 330 ср

Бдррут 750 ср

вдыдп)кыо9)опд

В;&уи 1500-2000 ср

В;&уи 25-30 р
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  Прхмщжу,х7м шурю7, ьцьюц9:рм рп ижпжу,юцйцкц йцуцтхж, тцюцщцм хм шужйрюь9 лжом шщр юмфшмщжюящм 1000 °а, р

шцтщ7ю7м ьшмCржу,х7ф цкхмпж:рюх7ф ьцьюжйцф, 9йу9Dюь9 хжрицумм щжьшщцьющжхмхх7ф ьшцьцицф цщкжхрпжCрр

тжиму,х7E шщцEцлцт. Уьхцйх7ф шщмрфя:мьюйцф цкхмьюцстрE шурю 9йу9мюь9 йцпфцохцью, ьцплжхр9 шщцEцлцт ь

цHмх, ицу,Iцс шуц:жл,D шцймщEхцьюр, Hюц шцпйцу9мю фцхюрщцйжю, шщцEцлтр лу9 ьуцох7E тжиму,х7E ющжьь ь

хмьтцу,трфр 9щяьжфр тжиму,х7E уцютцй.

   Чщрфмхмхрм цкхмьюцстцс шщцEцлтр рп цкхмяшцщх7E шмхциуцтцй шцпйцу9мю цимьшмHрю, шуцюхцм шщрумкжхрм

фжюмщржуж пжлмутр т тжимуD р уцютя. Омктцью, рьшцу,пцйжхр9 шмхциуцтж шцпйцу9мю пхжHрюму,хц ьцтщжюрю, йщмф9

фцхюжож, южт тжт лу9 Kюцкц хмциEцлрфц йьмкц урI, пжуцорю, й шщцмф шщмлйжщрюму,хц хжщмпжхх7м ищртмю7

шмхциуцтж (DT1202).

   Чщрфмхмхрм лйяEтцфшцхмхюхцс цкхмьюцстцс шмх7 цшщжйлжхц лу9 кмщфмюрпжCрр хмицу,IрE шщцEцлцт, шщцEцлцт

фмюжуурHмьтрE ющяи р кру,п, ж южтом шщр хжурHрр ьшмCржу,х7E ющмицйжхрс т цкхмьюцстцьюр (лц 180 фрх). Зу9

тцщщмтюхцкц шщрфмхмхр9 шмх7 шщр фцхюжом шщцEцлтр хж цьхцйм лйяEтцфшцхмхюхцс шмх7 шщрфмх9мюь9

ьшмCржу,х7с шрьюцумю DN1202.

   Зцшцухрюму,х7м тцфшцхмхю7 ьрьюмф7 хм фцкяю и7ю, рьшцу,пцйжх7 цюлму,хц й тжHмьюйм ьжфцьюц9юму,х7E

тжиму,х7E шщцEцлцт.

  Укхмьюцстрс кмщфмюрт шщмлхжпхжHмх лу9 кмщфмюрHхцс пжлмутр ью7тцй р :мумс шщр фцхюжом шщцEцлтр хж цьхцйм

фрхмщжу,х7E шурю, шцляIмт р шмхциуцтж.

  Улхцтцфшцхмхюхж9 цкхмьюцстж9 шмхж рьшцу,пямюь9 лу9 кмщфмюрпжCрр ью7тцй р :мумс й ьюмхжE рур шмщмтщ7юр9E,

ж южтом лу9 пжлмутр ющм:рх, цюймщьюрс, ймхюру9Cрцхх7E тжхжуцй, фцхюжож лймщмс р цтцх.

 Зу9 кмщфмюрпжCрр шщцEцлтр хмциEцлрфц пжлмужю, йьм :мур шц шмщрфмющя шщцEцлтр, :мур й фмьюжE ью7тж

Kумфмхюцй шщцEцлтр ь уцютцф р тжимумф, ж южтом хжхмьюр кмщфмюрт хж тжиму, хж щжььюц9хрр хм фмхмм 500 фф цю

шщцEцлтр юцу:рхцс  3 фф.

 

Сцщфжюрйх7м лцтяфмхю7

 · ЕУаб 30247.0-94 (МаУ 834-75) НцхьющятCрр ьющцрюму,х7м. Пмюцл7 рьш7южхрс хж цкхмьюцстцью,. Уи:рм

ющмицйжхр9;

 · ЕУаб 53310-2009 ЧщцEцлтр тжиму,х7м, ййцл7 кмщфмюрHх7м р шщцEцл7 Iрхцшщцйцлцй;

 · бщмицйжхр9 шцожщхцс импцшжьхцьюр. Пмюцл7 рьш7южхрс хж цкхмьюцстцью,;

 · гмлмщжу,х7с пжтцх цю 22.07.2008 N 123-гЛ (щмл. цю 13.07.2015) "бмEхрHмьтрс щмкужфмхю ц ющмицйжхр9E

шцожщхцс импцшжьхцьюр".

 · бЭ ИАеа 043/2017 бмEхрHмьтрс щмкужфмхю Ийщжпрсьтцкц KтцхцфрHмьтцкц ьцDпж "У ющмицйжхр9E т

ьщмльюйжф цимьшмHмхр9 шцожщхцс импцшжьхцьюр р шцожщцюяIмхр9".

Зу9 щжьHмюж хмциEцлрфцкц тцурHмьюйж фжюмщржуцй лу9 цкхмьюцстрE шщцEцлцт шщць,иж рьшцу,пцйжю,

тцхfркящжюцщ:

Мпф. Нцу.яH. Орью $лцт. Чцлшрь, Зжюж

Эжпщжицюжу
Чщцймщру

вюймщлру

аюжлр9 Орью Орьюцй

DKC-2019.FCP.ЧЛ

бряхцй М.А.

дмщмлхрHмхтц Е.А.

З9лрHтц А.Г.

09.18

09.18

09.18

1
Чц9ьхрюму,хж9 пжшрьтж
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бщеицзмп

Чщгзм9 Нмшщ Нмшщте

DKC-2019.FCP.01

амысте К.А.

вицизсм/исот Д.А.

И9зм/от А.Г.

09.18

09.18

09.18

1 2Дтцмлтсщгп&сг9 хцтютзог ш мшхтп&лтегсмир

тжсишщтномю хтзыJио DB

Т
тл

.

Огмристегсми Лтз Лтп. Тцмри/гсми

1 Ржсишщтноми хтзыJом DB Чр. щгдп. 1

2 Ржсишщтномн жицрищмо, еизцт 20 ож DS1201

3 Ржсишщтномн жицрищмо, огцщцмзк 300 рп DS1202

Ттц9зто шдтцом хцтютзом:

a. хцтрглгщ& огдип& тжсишщтномр жицрищмотр хтл.2 шптир щтпUмстн 3 рр сг цгшшщт9смм си рисии 500 рр тщ

хцтютзом;

b. ыпткмщ& тжсишщтноми хтзыJом DB ш Jмцмстн, шттщеищшщеыXUин Jмцмси огдип&стжт птщог, шпт9рм зт

хптщстн лгзипом хцтирг е тзмс ц9з ш жпыдмстн лгзипом си рисии 120 рр;

c. лгзипгщ& еши Uипм м шщYом тжсишщтномр жицрищмотр хтл.3.

     120 (IET120)

240 (IET240)

Углриц, рр Лтз

120ю100ю25 DB1801

120ю150ю30 DB1802

120ю200ю30 DB1803

120ю250ю35 DB1804

120ю300ю35 DB1805

агдпм№г 1

min 500

5
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 з
аь

а
В
иа

кн
. 

ко
д.

 �

Иин. Кпм.№/. Лкуь �зпл. Ппзтку& Даьа

Лкуь

DKC-2019.FCP.01
2

min 500

  120 (IET120)

240 (IET240)

1

H
м

D

H
т

Bм

6



Л
тж

. 
�

 ч
уи

р.
У

уи
чн

ы&
 н

 и
дь

д
Гм

дн
с
. 

нт
ж.

 �

Лмс. Нур.я/. Оныь �иуп. Ууичны& Кдьд

Чдмшдеуьдр
Ушужйшнр

вьжйшинр

аьдин9 Оныь Оныьуж

DKC-2019.FCP.02

бнятуж Л.А.

гйшйитн/йтпу И.А.

К9ин/пу А.Г.

09.18

09.18

09.18

1 2Иушнмутьдр&тд9 чшуGуипд ы нычур&муждтнйс

узтйыьуопнG чйтуерупуж DT

У
ум

.

Пднсйтуждтнй Нуи Нур. Ушнсй/дтнй

1 Сзтйыьуопнй чйтуерупн DT 150G150G50 сс DT1202

2 Сзтйыьуопно зйшсйьнп, жйишу 20 пз DS1201

3 Сзтйыьуопно зйшсйьнп, пдшьшнил 300 ср DS1202

Ууш9иуп ыеушпн чшуGуипн:

a. чшусдмдь& пдейр& узтйыьуопнс зйшсйьнпус чум.2 ыруйс ьурUнтуо 3 сс тд шдыыьу9тнн тй сйтйй 500 сс уь

чшуGуипн;

b. жWшймдь& узтйыьуопнй чйтуерупн чум.1 чу Xншнтй руьпд н ярулнь& ыру9сн иу чруьтуо мдийрпн чшуйсд ж

ижд ш9ид уеUйо зряентуо тй сйтйй 100 сс;

c. мдийрдь& жый Uйрн н ыьWпн узтйыьуопнс зйшсйьнпус чум.3.

100(IET60)

200(IET120)

300(IET180)

1

7



И
од

. 
�
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пз

м.
П

пз
тк

у&
 к

 з
аь

а
В
иа

кн
. 

ко
д.

 �

Иин. Кпм.№/. Лкуь �зпл. Ппзтку& Даьа

Лкуь

DKC-2019.FCP.02
2

min 500

100 (IET60)

200 (IET120)

300 (IET180)

1

H
м

Bм

8



У
тл

.

Пдмрйстждсмй Нти Нтп. Учмрй(дсмй

1 Сзсйщытномй хпмы3 DP 1000№500№52 рр DP1201

2 Сзсйщытномн зйчрйымо, жйичт 20 оз DS1201

3 Сзсйщытномн зйчрйымо, одчычмик 300 рп DS1202

Утч;ито щетчом хчт№тиом:

a. хчтрдлды> одейп> тзсйщытномр зйчрйымотр хтл.2 щптйр ытп?мстн 3 рр сд чдщщыт;смм сй рйсйй 500 рр ты

хчт№тиом;

b. ж3чйлды> хпмы3 DP ип; лдхтпсйсм; хчтйрд рйкиь смксйн щыйсотн хчт№тиом м истр птыод сд 4-8 рр

етп>Fй хчтйрд ип; хптыстн ьщыдстжом хпмы;

c. ж3чйлды> хпмы3 DP ип; лдхтпсйсм; хчтйрд рйкиь жйч№сйн щыйсотн хчт№тиом м истр птыод сд 4-8 рр

етп>Fй хчтйрд, хчтийпдж У-течдлстй тыжйчщымй хти птыто ытп?мстн 2-3 рр м тыжйчщым; хти одейп>;

d. ьщыдстжмы> хпмы3 ж хчтйр щ те?йн зпьемстн лдийпом сй рйсйй 100 рр;

e. лдийпды> жщй ?йпм м щы3ом тзсйщытномр зйчрйымотр хтл.3.

Л
сж

. 
H

 х
ти

п.
У

ти
хм

щ>
 м

 и
ды

д
Гл

дм
р
. 

мс
ж.

 H

Ллр. Нтп.ь(. Омщы Hито. Утихмщ> Кдыд

Чдлчдетыдп
Учтжйчмп

выжйчимп

аыдим; Омщы Омщытж

DKC-2019.FCP.03

бмьстж Л.А.

гйчйисм(йсот И.А.

К;им(от А.Г.

09.18

09.18

09.18

1 3Итчмлтсыдп>сд; хчт№тиод щ мщхтп>лтждсмйр

тзсйщытном№ хпмы DP

     100(IET60)
200(IET150)

1

min 500

9
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пз

м.
П

пз
тк

у&
 к

 з
аь

а
В
иа

кн
. 

ко
д.

 �

Иин. Кпм.№/. Лкуь �зпл. Ппзтку& Даьа

Лкуь

DKC-2019.FCP.03
2

B

200(IET120)

300(IET150)

min 500

H
м

10

Н



К
рд

. 
�

 у
сз

о.
а

сз
ум

ч&
 м

 з
вь

в
В
лв

мп
. 

мр
д.

 �

Клп. Лсо.№/. Пмчь �зсн. асзумч& Ивьв

Пмчь

DKC-2019.FCP.03
3

ахмпих схеврмлв<мм ухс=сзнм ех№уу> осьнсд
11



У
тл
.

Пдмрйстждсмй Мти Мтп. Ухмрй(дсмй

1 Сзсйшщтномй фпмщ3 DP 1000№500№52 рр DP1201

2 Сзсйшщтномй фпмщ3 DG DG0625

3 Шщдп;стн лдемжстн дсойх О8 CM400830

4 гднед оылтжсдB О8 DIN9021 CM120800

5 Втпщ ш Hйшщмзхдсстн зтптжотн О8 DIN933 CM080840

6 Сзсйшщтномн зйхрйщмо, жйихт 20 оз DS1201

УтхBито шетхом фхт№тиом:

a. фхтрдлдщ; одейп; м птщто тзсйшщтномр зйхрйщмотр фтл.6 шптйр щтпLмстн 3 рр сд хдшшщтBсмм сй рйсйй

500 рр тщ фхт№тиом;

b. штехдщ; фхт№тиоы штзпдшст (йхщйкы DKC-2019.FCP.05;

c. ж3хйлдщ; фпмщ3 DG дсдптзм(ст фпмщдр DP теLмрм здедхмщдрм сд 100 рр етп;Hй здедхмщтж фхт№тиом;

d. лдийпдщ; жшй Lйпм м шщ3ом тзсйшщтномр зйхрйщмотр фтл.6.

e. лдох3щ; фхт№тиоы фпмщдрм DG, лдямошмхтждж м№ фхм фтртLм дсойхтж м рйщмлтж фтл.3-5.

Л
сж

. 
X

 ф
ти

п.
У

ти
фм

ш;
 м

 и
дщ

д
Гл

дм
р
. 

мс
ж.

 X

Ллр. Мтп.ы(. Нмшщ Xито. Утифмш; Кдщд

Чдлхдетщдп
Ухтжйхмп

бщжйхимп

ШщдимB Нмшщ Нмшщтж

DKC-2019.FCP.04

амыстж Л.А.

вйхйисм(йсот И.А.

КBим(от А.Г.

09.18

09.18

09.18

1 2Итхмлтсщдп;сдB фхт№тиод ш мшфтп;лтждсмйр

тзсйшщтном№ фпмщ DP м DG

200 (IET180)
300( IET240)

12

3

4

5

12

000

50



И
нв

. 
�

 с
од

л.
П

од
си

т&
 и

 д
ач

а
В
за

им
. 

ин
в.

 �

Изм. Кол.ь/. Литч �док. Подсит& Дача

Литч

DKC-2019.FCP.04
2

min 50

m
in

 5
0

max 150

13

200(IET180)

300(IET240)

min 500

H

B



С
тл

.

Рвмрйстевсмй Нти Нтп. Счмрй(всмй

1 Ие*+отрхтсйс№св0 тзсйь№тнов0 хйсв DN1201

2 Смь№тпй№ ип0 ие*+отрхтсйс№стн хйс8 DN1202

Квхйсм№: хчтйр ие*+отрхтсйс№стн тзсйь№тнотн хйстн ь зп*дмстн лвийпом сй рйсйй 100 рр.

Л
се

. 
=

 х
ти

п.
С

ти
хм

ь:
 м

 и
в№

в
Гл

вм
р
. 

мс
е.

 =

Ллр. Нтп.*(. Пмь№ =ито. Стихмь: Ив№в

Твлчвдт№вп
Счтейчмп

а№ейчимп

У№вим0 Пмь№ Пмь№те

DKC-2019.FCP.05

Чм*сте Л.А.

бйчйисм(йсот З.А.

И0им(от А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Зтчмлтс№вп:св0 хчт+тиов ь мьхтп:лтевсмйр

ие*+отрхтсйс№стн хйс8 DN

100(IET60)
150(IET90)

200(IET120)
300(IET180)

1

1

2

14
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Л
уи

. 
�

 ы
хк

с.
У

хк
ыо

№&
 о

 к
д(

д
Гн

до
т
. 

оу
и.

 �

Лнт. Нхс.-/. Оо№( �кхр. Ухкыо№& Ид(д

Чдньдзх(дс
Уьхильос

в(илькос

а(дко9 Оо№( Оо№(хи

DKC-2019.FCP.06

бо-ухи Л.А.

гльлкуо/лурх З.А.

И9ко/рх А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Зхьонху(дс&уд9 ыьхHхкрд № о№ыхс&нхидуолт

йос&н

У
хн

.

Пдотлухидуол Нхк Нхс. Уьотл/дуол

1 Ии-Hрхтыхулу(уд9 хйул№(хпрд9 ылуд DN1201

2 Уо№(хсл( кс9 ки-Hрхтыхулу(ухп ылуM DN1202

3 Зос&нд ндрсдкуд9 ЗСаб3262-75

100(IET60)
150(IET90)

200(IET120)
300(IET180)

1

3

Кдылуо(& ыьхлт ки-Hрхтыхулу(ухп хйул№(хпрхп ылухп № йс-зоухп ндклсро ул тлулл 100 тт.

15



16
К

тж
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$
 ц

уи
р.

Т
уи

цн
ь,

 н
 и

г№
г

Гм
гн

с
. 

нт
ж.

 $

Кмс. Лур.57. Ннь№ $иуп. Туицнь, Иг№г

Угмчгеу№гр
Тчужйчнр

б№жйчинр

Ч№гинA Ннь№ Ннь№уж

DKC-2019.FCP.07

ан5туж К.А.

вйчйитн7йтпу Д.А.

ИAин7пу А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гйч№нпгр,тгA цчуQуипг ь ньцур,мужгтнйс

узтйь№уопнQ цуи5Tйп DB

Т
ум

.

Огнсйтужгтнй Луи Лур. Тчнсй7гтнй

1 Рзтйь№уопнй цуи5Tпн DB Чс. №гер. 1

2 Рцгр5епг ирA цуиийчлпн цуи5Tйп DB

3 Рзтйь№уопно зйчсй№нп, жйичу 20 пз DS1201

4 Рзтйь№уопно зйчсй№нп, пгч№чнил 300 ср DS1202

ТучAиуп ьеучпн н цуиеуч пурн7йь№жг сг№йчнгруж тг 7йч№йлй DKC-2019.FCP.01.

Угмсйч, сс Луи

120Q100Q25 DB1801

120Q150Q30 DB1802

120Q200Q30 DB1803

120Q250Q35 DB1804

120Q300Q35 DB1805

агерн^г 1
12

0 
(I

ET
12

0)

24
0(

IE
T2

40
)

1

2
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Л

уз
. 

$
 ь

хй
с.

У
хй

ьо
+,

 о
 й

д/
д

Гн
до

т
. 

оу
з.

 $

Лнт. Нхс.56. Оо+/ $йхр. Ухйьо+, Кд/д

Чдняджх/дс
Уяхзкяос

в/зкяйос

а/дйоA Оо+/ Оо+/хз

DKC-2019.FCP.08

бо5ухз Л.А.

гкякйуо6курх И.А.

КAйо6рх А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гкя/ордс,удA ьяхOхйрд + о+ьхс,нхздуокт

хиук+/хпроO ькухжсхрхз DT

У
хн

.

Пдоткухздуок Нхй Нхс. Уяотк6дуок

1 Сиук+/хпрок ькухжсхро DT 150O150O50 тт DT1202

2 Сиук+/хпроп икятк/ор, зкйях 20 ри DS1201

3 Сиук+/хпроп икятк/ор, рдя/яойм 300 тс DS1202

УхяAйхр +жхяро о ьхйжхя рхсо6к+/зд тд/кяодсхз уд 6кя/кмк DKC-2019.FCP.03.

10
0(

IE
T6

0)

20
0(

IE
T1

20
)

30
0(

IE
T1

80
)

1
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У
хн

.

Пдоткухздуок Нхй Нхс. Уьотк(дуок

1 Сиук№,хпрок ысо,3 DP 10005500552 тт DP1201

2 Сиук№,хпроп икьтк,ор, зкйьх 20 ри DS1201

3 Сиук№,хпроп икьтк,ор, рдь,ьойм 300 тс DS1202

Ухь<йхр №жхьро о ыхйжхь рхсо(к№,зд тд,кьодсхз уд (кь,кмк DKC-2019.FCP.05.

Л
уз

. 
A

 ы
хй

с.
У

хй
ыо

№B
 о

 й
д,

д
Гн

до
т
. 

оу
з.

 A

Лнт. Нхс.G(. Оо№, Aйхр. Ухйыо№B Кд,д

Чдньджх,дс
Уьхзкьос

в,зкьйос

а,дйо< Оо№, Оо№,хз

DKC-2019.FCP.09

боGухз Л.А.

гкькйуо(курх И.А.

К<йо(рх А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гкь,ордсBуд< ыьх5хйрд № о№ыхсBнхздуокт

хиук№,хпро5 ысо, DP

10
0 

(I
ET

60
)

20
0 

(I
ET

15
0)

1
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У
ум

.

Пднсйтуждтнй Муи Мур. Ушнсй(дтнй

1 Сзтйь№уопнй чрн№3 DP 10005500552 сс DP1201

2 Сзтйь№уопнй чрн№3 DG DG0625

3 Ш№др<туо мденжтуо дтпйш О8 CM400830

4 гдоед пBмужтдE О8 DIN9021 CM120800

5 Вур№ ь Hйь№нзшдттуо зуружпуо О8 DIN933 CM080840

6 Сзтйь№уопно зйшсй№нп, жйишу 20 пз DS1201

УушEиуп ьеушпн н чуиеуш пурн(йь№жд сд№йшндруж тд (йш№йлй DKC-2019.FCP.06.

Л
тж

. 
T

 ч
уи

р.
У

уи
чн

ь<
 н

 и
д№

д
Гм

дн
с
. 

нт
ж.

 T

Лмс. Мур.B(. Ннь№ Tиуп. Ууичнь< Кд№д

Чдмшдеу№др
Ушужйшнр

б№жйшинр

Ш№динE Ннь№ Ннь№уж

DKC-2019.FCP.10

анBтуж Л.А.

вйшйитн(йтпу И.А.

КEин(пу А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гйш№нпдр<тдE чшу5уипд ь ньчур<муждтнйс

узтйь№уопн5 чрн№ DP н DG

20
0 

(I
ET

18
0)

30
0 

(I
ET

24
0)

min 50

1 2

max
 150

3

4

5
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У
хн

.

Сдоткухздуок Мхй Мхс. Уьотк(дуок

1 Кз*+рхтыхуку/уд3 хиук№/хпрд3 ыкуд DN1201

2 Уо№/хск/ йс3 йз*+рхтыхуку/ухп ыку8 DN1202

3 Пху/дмуд3 хыдс*жрд

Ухь3йхр №жхьро о ыхйжхь рхсо(к№/зд тд/кьодсхз уд (кь/кмк DKC-2019.FCP.07.

Л
уз

. 
A

 ы
хй

с.
У

хй
ыо

№B
 о

 й
д/

д
Гн

до
т
. 

оу
з.

 A

Лнт. Мхс.*(. Но№/ Aйхр. Ухйыо№B Кд/д

Чдньджх/дс
Уьхзкьос

в/зкьйос

а/дйо3 Но№/ Но№/хз

DKC-2019.FCP.11

бо*ухз Л.А.

гкькйуо(курх И.А.

К3йо(рх А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гкь/ордсBуд3 ыьх+хйрд № о№ыхсBнхздуокт

йз*+рхтыхуку/ухп ыку8 DN

10
0(

IE
T6

0)

15
0(

IE
T9

0)

20
0 

(I
ET

12
0)

30
0(

IE
T1

80
)

1 3

2
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У
хн

.

Пдотлухидуол Нхк Нхс. Уьотл(дуол

1 Ии*+рхтыхулу/уд0 хйул№/хпрд0 ылуд DN1201

2 Уо№/хсл/ кс0 ки*+рхтыхулу/ухп ылу8 DN1202

3 Зос;нд ндрсдкуд0 ЗСаб 3262-75

Л
уи

. 
E

 ы
хк

с.
У

хк
ыо

№;
 о

 к
д/

д
Гн

до
т
. 

оу
и.

 E

Лнт. Нхс.*(. Оо№/ Eкхр. Ухкыо№; Ид/д

Чдньдзх/дс
Уьхильос

в/илькос

а/дко0 Оо№/ Оо№/хи

DKC-2019.FCP.12

бо*ухи Л.А.

гльлкуо(лурх З.А.

И0ко(рх А.Г.

09.18

09.18

09.18

1Гль/ордс;уд0 ыьх+хкрд № о№ыхс;нхидуолт

йос;н

100(IET60)

150(IET90)

200(IET120)

300(IET180)

Кдылуо/; ыьхлт ки*+рхтыхулу/ухп хйул№/хпрхп ылухп № йс*зоухп ндклсро ул тлулл 100 тт.




